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Grodzisk Mazowiecki, dnia 27.07.2021r.

Gmina Jaktorow
e TR ul. Warszawska 33
B 96-313 Jaktorow

DECYZJA nr W64.2021

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 iart. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekc;ji
Sanitarnej (tekst. jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (tekst. jedn. Dz. U. z 2020r.,
poz. 2028), § 20 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735
z p6zn. zm.), po zapoznaniu si¢ z wynikami badan probki wody pobranej w dniu 12.07.2021r. z wodociagu
publicznego Kozery Nowe (miejsce pobrania probki — Urzad Gminy w Jaktorowie, ul. Warszawska 33)
w ramach kontroli wewnetrznej, zawartymi w sprawozdaniach z badan nr:

1) HKL 03151/2021 z dnia 14.07.2021r. w zakresie parametrow okreslonych w zatgczniku nr 1 czgs¢ C
tabela2 Ip. 2, 3, 6, 8,9, 11, 14, do ww. rozporzadzenia,

2) HKL 03152/2021 z dnia 15.07.2021r. w zakresie parametrow okreslonych w zataczniku nr 1 czes¢ A

 tabela 1, czgs¢ C tabela 1 Ip. 112 do ww. rozporzadzenia,

sporzadzonych przez laboratorium Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ul.

Zelazna 79

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Kozery Nowe

w zakresie wymagan okreslonych dla parametrow w zalaczniku nr 1 cze$¢ A tabela 1, czes¢ C tabela 1
Ip. 112, tabela 2 Ip. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

UZASADNIENIE
W dniu 12.07.2021r. w ramach kontroli wewnetrznej nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi z wodociagu publicznego Kozery Nowe ze stalego punktu monitoringowego zlokalizowanego
w obiekcie: Urzad Gminy w Jaktorowie, ul. Warszawska 33 pobrano probke wody do badan laboratoryjnych
w zakresie parametréw okreslonych w zalaczniku nr 1 czg$¢ A tabela 1, czes¢ C tabela 1 Ip. 11 2, tabela 2 Ip.
2,3,6,8,9, 11, 14 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Probka zostala zbadana przez akredytowane laboratorium
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ul. Zelazna 79. Na podstawie sprawozdan
z badan nr:
e HKL 03151/2021 z dnia 14.07.2021r.,
e HKL 03152/2021 z dnia 15.07.2021r.
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