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ul. Zwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiccki Grodzisk Mazow lbl,kl dnia 04.04.2017r
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OCENA JAKOSCI WODY

) 2007 -p-
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZIL_; -
Ldz. 6[9‘8 .{ dpis -

Zlozono osobiscie

za okres styczen - marzec 2017r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowe) Inspekeji Sanitamng)
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu scickow (tekst jednolity Dz U. z 2017r..
poz. 328), §19 wust. 1 1 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) oraz:
1. po analizie danych zawartych w raportach z badan wody prowadzonych w ramach nadzoru
sanitarnego nad jakoscia wody:
e nrHKL.9051.1.10256.2016 z dnia 02.01.2017r.
e nrHKL.9051.1.00103.2017 z dnia 16.01.2017r.
e nrHKL.9051.1.01864.2017 z dnia 24.03.2017r.

2. po analizie danych zawartych w raportach z badan wody prowadzonych w ramach kontroli
wewnetrznej nad jakoscig wody:
e nrHKL.9051.1.00120.2017 z dnia 16.01.2017r.
e nrHKL.9051.1.00121.2017 z dnia 18.01.2017r.
e nr HKL.9051.1.00526.2017 z dnia 01.02.2017r.
e nr HKL.9051.1.00762.2017 z dnia 09.02.2017r.
e nrHKL.9051.1.01381.2017 z dnia 06.03.2017r.
e nrHKL.9051.1.01382.2017 z dnia 07.03.2017r.
e nrHKL.9051.1.01806.2017 z dnia 24.03.2017r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatno$é wody do spozycia przez ludzi

z wodociagu publicznego Kozery Nowe.

Uzasadnienie

W probce wody pobranej w ramach nadzoru sanitamego w dniu 27.12.2016r z wodociagu
publicznego Kozery Nowe. zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL.9051.1.10256.2016 sporzadzonym w dniu
02.01.2017r., stwierdzono przekroczenia wskaznikow fizycznych i chemicznych: metno$é. zelazo 1 mangan
W toku postepowania wyjasniajacego Wojt Gminy Jaktorow przedstawil wynik badania wody pobranej w
dniu 26.01.2017r. na SUW Kozery Nowe - sprawozdanie HKL.9051.1.10526.2017 z dnia 01.02.2017.
zgodnic z ktorym, zawartos¢ zelaza i metnosci w dalszym ciggu nie miescila si¢ w granicach dopuszczalnych
wartosci przewidzianych dla ww. parametrow w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015t
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989). W zwiazku 7

powyzszym wydano decyzje administracyjna stwierdzajaca warunkowg przydatnos¢ wody do spozyvcia z
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wodociagu publicznego Kozery Nowe oraz nakazujaca podjecic dzialan naprawczych w celu
wyeliminowania ponadnormatywnych zawartosci metnosci i zelaza z wody, a takze przedstawienic
pozytvwnych wynikéw badania wody pod wzgledem fizyko — chemicznym. Wojt Gminy Jaktorow
przedstawil wyniki badan wody pobranej w dniu 06.02.2017r. na SUW Kozery Nowe - sprawozdanie nr
HKI.9051 1.10762.2017 z dnia 09.02.2017r., a takze, wody pobranej w dniu 17.03.2017r. w Urzedzie
Gminy w Jaktorowic - sprawozdanie nr HKL.9051.1.01806.2017 z dnia 24.03.2017r., zgodnie z ktérymi,
zawarlo$¢ metnosci i zelaza micécila sic w granicach dopuszczalnych wartosci wskaznikow. Pozostale
probki wody nic wykazywaly przekroczen zadnych parametrow.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjgte 1
przedstawione czynnosci zwiazane z nadzorem sanitartnym nad jakoscig wody i kontrola wewngtrzna
stwicrdza. iz jakos¢ wody pochodzacej z wodociagu publicznego Bieganow w badanym zakresie odpowiada
wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawic jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Oceng jakosci wody z ww. wodociagu Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku
Mazowieckim wydal celem poinformowania o tym jej odbiorcéw, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7
czerwea 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $cickow (tekst jednolity
Dz. U. z2017r., poz. 328).

Paristwowy p& Yiatowy Inspektor
MY,

Zalacznik:
1.  Sprawozdanie nr HKL.9051.1.10256.2016 z dnia 02.01.2017r.
2. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.00103.2017 z dnia 16.01.2017r.
3. Sprawozdanie nr HKL..9051.1.00120.2017 z dnia 16.01.2017r.
4. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.00121.2017 z dnia 18.01.2017r.
5 Sprawozdanie nr HKL.9051.1.00526.2017 z dnia 01.02.2017r.
6. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.00762.2017 z dnia 09.02.2017r.
7 Sprawozdanie nr TKT..9051.1.01381.2017 z dnia 06.03.2017r
8  Sprawozdanie nr HK1..9051.1.01382.2017 z dnia 07.03.2017r
9 Sprawozdanie nr HKL.9051.1.01864.2017 z dnia 24.03.2017r.
10.  Sprawozdanie nr TTK1..9051.1.01806.2017 z dnia 24.03.2017r.

Otrzymuje:
) Urzad Gminy Jaktorow
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorow
2 a/a HKN
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